Etter 4 ha lagt inn url’en til rettemeldingen i nettleseren, kommer dette bildet opp:
OBS, ikke bruk internett explorer.

Felgende felter legges inn:

Login: Bruk «Login» du har fatt oppgitt av «Faglig ansvarlig»

Passord: Bruk «Passord» du har fatt oppgitt av «Faglig ansvarlig»

Navn: Legg inn ditt eget navn

Elektronisk rettemelding for elvirksomhet



Nar jeg har logget meg pa, kommer jeg inn i dette bildet. Her vises:

dre passord
umenter pa den enkelte sak

d en

PwWnNPE

Sak 163 KASSE 10 {001 - Bygardsvege L Q Status: Alle v

[ Uleste meldinger

okumenter

gsvern/-sikringer for

Stedskode: Inntak

Stedskode: Siknngsskap

K adningen var ikke avslutiet/ski

Stedskode: Gang

Mottaker av original Utforende Kontrolldato Frist forhandsvarsel Frist vedtak Godkjentdato

Tilsynsobjektnavn

163 TESTRGU KASSE 10 - 001 - Oy JEL 11.03 2022 10.04.2022

108 AARVELTA EGIL VETLE 10120021 - 001 - F

107 TESTKUNDE TOBIAS 11305 - 002 01.042022

Endre passord:

Hvis jeg @nsker & endre passord, velges: «E

Elektronisk rettemelding for elvirksomhet

Sak 163 KASSE 10 - 001 - @ygardsvegen - - - JEL Q Status: Alle ~ O Uleste meldinger
Nar dette er valgt, kommer jeg inn i dette bildet:
Her legger jeg inn «gammelt passord» og «nytt passord» (2 ganger) og lagrer

THOMAS_EK_W ~ = Meny

Slee B EventLog Tilbake til sakene

Cagre
Gammeit pastrd
=
Nyt passord
=

Bekreft passord



@nsker jeg & se passordene, velger jeg ikonet bak passordene og far opp dette

Gammelt passord

[Tm12 — J ®

Nytt passord

[ Tmm12 J @
Bekreft passord
[ Tmm12 J ®

Etter jeg har valgt lagre, far jeg en bekreftelse pa dette

Passord endret Q

Her er passordreglene: Minimum 4 tegn og 3 av disse gruppene: 2 siffer, 1 stor bokstav, 1 liten
bokstav og ett spesialtegn (f.eks: Ab12, AAb!)

@nsker jeg & ga tilbake til saksbildet, velger jeg: «Tilbake til sakene»

safe BEeventlog  Tilbake til sakene THOMAS_EX W~
Gammelt passord
S
= ] =
Nyt passord
(- =
Beluefl passord
= |

@nsker jeg a logge ut, velger jeg: «Logg ut»

safe Bieventlog  Tilbake til sakene THOMAS_EK W ¥

Logg ut

Gammelt passord

Nyt passord

Bekreft passord



Det har ogsad kommet krav om GDPR og at en ma lese en personvernerkleering opprettet av det
enkelte DLE.. Under forutsetning at DLE har aktivisert dette, vil funksjonaliteten vaere som beskrevet
under.

Denne meldingsboksen kommer opp f@rste gang en logger seg pa. Deretter vil den komme med ett
ars mellomrom. For @ komme videre ma en velge: «Trykk her for a vise personvernerklaering»

Scfe B Event Log

Trykk her for a vise personvemnerklzering
‘ ‘

Dere ma her lese gjennom det som det enkelte DLE har opprettet.

Nar dette er gjort, ser ovennevnte bilde slik ut. Da velges: «Jeg har lest personvernerklaeringen»

sa fe Bi Event Log

Trykk her for & vise personvernerklzering

Jeg har lest
personvernerklaeringen

Nar det er gjort, er en tilbake til sakene.



Saker:

Etter at jeg har valgt: «Tilbake til sakene», kommer jeg tilbake til sakene og kan kommentere det

Sak 163 KASSE 10 - 001 - @ygardsvegen - - - JEL Q Status: Alle + [ Uleste meldinger
Funn Dokumenter
1 Kortslutningsvern/-sikringer for ii el hadde varmgang. Jf. fel § 22
Stedskode: Inniak
2 Ledninger i sikringsskapet var ikke isolert for heyeste nominelle spenning. Jf. fel § 20.
stedskode: Sikringsskap
3 Kabelen/ledningen var ikke / forskriftsmessig. Jf. fel § 22
stedskode: Gang
Boligmappa
Saksld Mottaker av original Tilsynsobjektnavn Utforende Kontrolldato Frist forhandsvarsel Frist vedtak Godkjentdato
163 TEST RGU KASSE 10 - 001 - @ygardsvegen - - JEL 11.03.2022 10.04.2022
108 AARVELTA EGIL VETLE 10120021 - 001 - Redberg - 36 - JEL 02.03.2022
107 TESTKUNDE TOBIAS 11305 - 002 - Stornesvegen - 4 - Test JEL 02.03.2022 01.04.2022

@nsker jeg & se dokumenter produsert pa den enkelte sak, velges flik: «Dokumenter». Her vil dere se
dokumentene som DLE/evt sakkyndig selskap har produsert. | dette eksempelet vises
llIrapporten og forhandsvarselet inkl. kontrollrapport

Sak 163 KASSE 10 - 001 - @ygardsvegen - - - JEL Q Status: Alle v O Uleste meldinger
Dokumenter
B 16323582048 _inr.pdf R518 Forhandsvarsel. Original til TEST RGU frist: 10.04 2022 Utfart av JEL  11.03.2022 09:00
B 16323882039.pdf INR Kontrollrapport. Original til TEST RGU frist: 11.03.2022 Utfart av JEL  11.03.2022 09:00
Saksld Mottaker av original Tilsynsobjektnavn Utforende Kontrolldato Frist forhandsvarsel Frist vedtak Godkjentdato
163 TESTRGU KASSE 10 - 001 - @ygardsvegen - - JEL 11.03 2022 10.04 2022
108 AARVELTAEGIL VETLE 10120021 - 001 - Redberg - 36 - JEL 02.03.2022

107 TESTKUNDE TOBIAS 11305 - 002 - Stornesvegen - 4 - Test JEL 02.03.2022 01.04.2022



Som montgr har jeg felgende muligheter knyttet til det enkelte funn (denne dialogen er mellom meg
som montgr og brukere som har rollene: Saksbehandler og Faglig ansvarlig.)

1. Legge inn en kommentar og bekrefte at funnet er rettet
2. Legge inn en kommentar som en «generell» melding

Sak 163 KASSE 10 - 001 - Bygardsvegen - - - JEL Status: Alle v O Uleste meldinge

Funn Dokumenter

Kortslutningsvern/-sikringer fog/inr hadde varmgafg. Jf fel § 22
Stedskode: Inntak

Meldinger Vedlegg

Dette er na retél]

Sern Bruk denne knappen for a sende en melding

Bekreft at feilen er rettet

Bade nar det er skrevet en melding og en har valgt knapp: «Rettet» eller «Send» blir status pa
funnene endret til: Under saksbehandling»

Sak 163 KASSE 10 - 001 - @ydardsvegen - - - JEL Status: Alle ~ O Uleste meldinger

Funn Dokumenter

Kortslutningsvern/-sikringer for inntakskabel hadde varmgang. Jf. fel § 22.
Stedskode: Inniak

2 Ledninger i sikringsskapet var ikke isolert for heyeste nominelle spenning. JT. fel § 20.
Stedskode: Sikringsskap

3 Kabelen|

lingen var ikke il forskriftsmessig. Jf. fel § 22.
Stedskode: Gang

Forsgker en a velge knappen: «Rettet» uten a ha lagt inn en kommentar, ende melding

UEENA/S Elektronisk rettemelding for elvirksomhet Feil: Du ma ferst legge inn en Mhelding Loggut  Endre passt

Sak 163 KASSE 10 - 001 - @ygardsvegen - - - JEL Status: Alle v O Uleste meldinger

Ledninger i sikringsskapet var ikke isolert for heyeste nominelle spenning. Jf. fel § 20.
Stedskode: Sikringsskap

Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjetet forskriftsmessig. Jf. fel § 22.
Stedskode: Gang

Meldinger Vedlegg

Bekreft at feilen er rettet

Bruk denne knappen for a sende en melding



Jeg har ogsa mulighet til & laste opp et vedlegg (bilde/dokument) og knytte til funnet ved & apne flik:
«Vedlegg» og «Legg til fil»

Sak 163 KASSE 10 - 001 - @lygardsvegen - - - JEL Q Status: Alle v O Uleste meldinger

1 Ny Korfslutningsvern/-sikringer for inntakskabel hadde varmgang. Jf. fel § 22.
Stedskode: Inntak

Meldinger Vedlegg

Legg il fil

Da kommer dette bildet opp, hvor jeg kan velge a legge inn en kommentar, velge fil jeg skal laste opp
og laste opp_filen eller avbrgtﬁ /

Legg ved fil

Ingen filer er valgt

Kommentar

K
Kommentar knyttet til vedlegged

5

® Last opp @ Avbryt



Nar en velger: «Velg fil», blar en seg frem til fil som skal lastes opp

MNawvn

Endringsdato Type Starrelse

Faglig ansvarlig 11.03.2022 10:539 Microsoft Word-d... [
Maontar 11.03.2022 10:5 Microsoft Word-d... [
Saksbehandler 11.03.2022 10:59 Microsoft Word-d... [

< >

n: |Monter v| |Alle\(iler v
\
ﬁ\ﬂne - Avbryt

Deretter velges: «Last opp»

Legg ved fil

Maonter.docx

Kommentar

Kommentar knyttet til vedlegget

<= Velg fil @®'Last opp



Og da ligger vedlegget knyttet til funnet

Sak 163 KASSE 10 - 001 - @ygardsvegen - - - J

Status: Alle + O Uleste meldinge

Funn Dokumenter

Kortslutpingsvern/-sikringer for inntakskabel hadde varmgang. Ji. fel § 22.
Stedskbde: Inntak

Meldinger /' Vedlegg

]

Monter docx

Utfgrt av THOMAS_EK_ W 11.03.2022 11:02

Montgren vil bare kunne se meldingene/vedleggene som den enkelte montgr har lagt inn. Men vil til
enhver tid se status pa et enkelte funn

Sak 108 10120021 - 001 - Redberg - 36 - - JEL

Status: Alle ~ O Uleste meldinger

Kortslytningsvern/-sikringer for innfakskabel hadde varmgang. JT fel § 22°
StedsKode: Inntak

Kommentar: OK

Meldinger Vedlegg
Elvirksomhet : THOMAS EK
THOMAS EK:

lise Jensen

3.2022 0:04 MoBr legger inn kommentar pé funn nr 1

Bruk denne knappen for & sende en melding

Belysningsutstyr var plassert for nar brennbare bydningsdeler. Jf. fel § 22
Stedskode: Vindfang

Bruksanvisning for jordfeilvern/-varsler manglet i sikringsskap/tavierom. Jf. fel § 12
Stedskode: Sikringsskap

En kan bla seg fra sak til sak ved & velge: «CTRL+pil opp (bla seg oppover i listen), alternativt CTRL+pil
ned (bla seg nedover i listen)

(“-)»

Saksld Mottaker av original Tilsynsobjektnavn Utferende Kontrolldato Frist forhandsvarsel Frist vedtak Godkjentdato
163 TESTRGU KASSE 10 - 001 - @ygardsvegen - - JEL 11.032022 10.04.2022
108 AARVELTAEGILVETLE 10120021 - 001 - Redberg - 36 - JEL 02.03.2022
107 TESTKUNDE TOBIAS 11305 - 002 - Stornesvegen - 4 - Test JEL 02.03.2022

01.04.2022



En kan bla seg fra funn til funn ved a velge: «SHIFT+pil opp» (oppover i funnlisten pa den enkelte
sak), alternativt, SHIFT+pil ned (bla seg nedover i funnlisten)

Sak 163 KASSE 10 - 001 - @ygardsvegen - - - JEL Status: Alle v O Uleste meldinget

1 Kortslutningsvern/-sikringer for inntakskabel hadde varmgang. Jf. fel § 22
Stedskode: Inntak

2 Ledninger i sikringsskapet var ikke isolert for heyeste nominelle spenning. Jf. fel § 20
Stedskode: Sikringsskap

3 K

iningen var ikke avsluttet/skjotet forskriftsmessig. Jf. fel § 22.
Stedskode: Gang



Opplysninger om den enkelte sak:

| listen over saker er det mulig 3 se fglgende pa den enkelte sak

Saksid
Hvem som er mottaker av original pa saken

Tilsynsobjektnavnet pa tilsynsobjektet det har vaert kontroll pa.

Initialene til hvem som er utfgrende pa saken (DLE eller sakkyndig selskap)
Kontrolldato pa saken
Fristen pa forhandsvarselet
Fristen pa vedtaket

Nar saken er godkjent

PNV R WDNPR

Sak 108 10120021 - 001 - Redberg - 36 - - JEL Status: Alle  ~ O Uleste meldinger
Funn Dokumenter
1 Kortslutningsvern/-sikringer for inntakskabel hadde varmgang. Jf. fel § 22
Stedskode: Inniak Kommentar: OK
2 Belysningsutstyr var plassert for nar brennbare bydningsdeley. Jf. fel § 22
Stedskode: Vindfang
3 Bruksanvisning for jordfeilvern/-varsler manglet i sikringsskap/{avierom. Jf. fel § 12
Stedskode: Sikringsskap
Boligmappa
. §
Saksld Mottaker av original Tilsynsobjektnavn Utforende Frist forha el Frist vedtak Godkjentdato
163 TESTRGU KASSE 10 - 001 - Qyg: JEL 11.03 2022 10.04.2022
108 AARVELTAEGILVETLE 10120021 - 001 - Redberg - 36 - 02.03.2022
107 TESTKUNDE TOBIAS 11305 - 002 - Stornesvegen - 4 - Test 22 01.04.2022

Nar elvirksomheten er knyttet til mange saker, vil disse vises over flere sider og en kan
mellom sidene her.



Sekemuligheter:

Felgende sgkemuligheter finnes:

1. |det fgrste sgkefeltet kan saksid legges inn. Det kan ogsa sgkes pa navnet og E-Posten til den
som mottar originaldokumentasjon pa saken.

2. |det andre sgkefeltet kan status pa et av funnene knyttet til en sak benyttes. Alle saker som
har et eller flere funn knyttettitdenne statusen vises.

3. Uleste meldinger. Hukes det av for dette feltet, vises alle saker hvor en har en eller flere
uleste meldinger.

Sak 163 KASSE 10 - 001 - @ygardsvegen - - - JEL Status: A (3 Uleste meldinger

Funn Dokumenter

1 Kortslutningsvern/-sikringer for inntakskabel hadde varmgang. Jf. fel § 22.
Stedskode: Inntak




